
УТВЕРЖДАЮ

Главный пфкенер АО «ЗиД» 

М.Ю. Шикин
«____» _______  20 г.

Техническое задание

Ремонт трансформаторной п/станции с заменой силовых трансформаторов

ЦТП-2

Обязательные требования к трансформатору:

1. ТМГ21-1600/10-УХЛ1, 1600кВА

2. Группа соединения обмоток - Y/Y-0

3. Коэффициент трансформации -  6000В/400В

4. Производитель - ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова» г. Минск

Главный энергетик -  начальник ЭС С.А. Климанов

Начальник цеха №60 И.А. Левенцов


